КОНТРАКТ № ___________

	Индивидуальный код закупки
	26 1 7803052993 770901001 0015 000 0000 244



	г. Москва
	«___» _____________ 20__ г.


Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Театр «Студия театрального искусства» (Театр СТИ), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Художественного руководителя-директора Женовача Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________ (______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика провести комплекс диагностических работ по анализу функциональности электрооборудования для нужд Театра СТИ (далее - Работы) в объеме, установленном в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2 Работы выполняются по адресу: г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 7, стр. 3
1.3 Срок выполнения работ: с 03.08.2026 по 30.08.2026г.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет _______,__ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС__% ___________ руб. (___________ 00 копеек)/ НДС не облагается  на основании ___________ НК РФ (далее – Цена Контракта) в соответствии с Расчетом стоимости работ (приложение №2 к настоящему Контракту). В случае перехода Подрядчика  на применение системы налогообложения, предусматривающей применение или изменение ставки НДС, Цена Контракта  изменению не подлежит, НДС признается включенным в Цену Контракта.
2.3. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Законом о контрактной системе.
2.4. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.5. Датой исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту, является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии c Техническим заданием и настоящим Контрактом.
3.1.3. Запрашивать информацию о ходе выполняемых работ. 
3.1.4. Осуществлять контроль за ходом, объемом и сроками выполнения работ.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
3.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.
3.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.
3.3.3. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Контракта.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе оформить отчетную документацию.
3.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья людей, а также иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации для данного вида работ.
3.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке работ.
3.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом;
3.4.5. Подрядчик подтверждает, что на момент заключения настоящего Контракта он отвечает требованиям ч.1 ст.31. Закона о контрактной системе. При необходимости по требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить документы, подтверждающие его соответствие Требованиям к участникам закупки, перечисленные в ч.1 ст.31. Закона о контрактной системе, в указанный Заказчиком срок.
3.4.6. Соблюдать требования раздела 6 настоящего Контракта.
3.4.7. Допустить к измерениям сотрудников, являющихся электротехническим персоналом с профильным образованием и группам по электробезопасности не ниже III (для установок до 1000 В) и не ниже IV (выше 1000 В).
3.4.8. Предоставить заверенные копии документов, подтверждающих квалификацию задействованных в рамках настоящего Контракта сотрудников:
3.4.8.1. удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках;
3.4.8.2. удостоверение по электробезопасности;
3.4.8.3. копии дипломов о профильном образовании.
3.4.9. Предоставить сопроводительное письмо в адрес Заказчика с указанием цели командировки, номера и даты контракта, пофамильного списка сотрудников с указанием должностей и подтверждением, что сотрудники изучили схемы электроснабжения и особенностей электроустановок Заказчика.
3.4.10. Соблюдать актуальность документов сотрудников и наличие отметок о дате проверки знаний и праве проведения испытаний и измерений на документах, перечисленных в п.3.4.8.1 и п. 3.4.8.2.
3.4.11.  Предоставить действующее Свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (ЭТЛ), зарегистрированное в органах Ростехнадзора, с правом проведения испытаний и измерений на объектах соответствующего класса напряжения (до или выше 1000 В); в область аккредитации должны быть включены применяемые в рамках настоящего контракта виды испытаний.
3.4.12. Использовать в рамках исполнения настоящего Контракта специализированное диагностическое оборудование (тепловизоры, мегаомметры, анализаторы качества), прошедшее обязательную поверку (имеющего действующие сертификаты поверки) и имеющее действующие сертификаты поверки.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
4.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с представителем Подрядчика осуществляет контроль над выполнением и качеством работ, приемку по акту сдачи-приемки выполненных работ (приложение №3 к настоящему Контракту). Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ с целью проверки хода, качества и количества выполняемых работ.
4.2. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать установленным соответствующими нормативными актами стандартам, техническим условиям и иным требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.
4.3. Работы выполняются по графику, предварительно согласованному с Заказчиком. Отключение электрооборудования, доступ к щитам, проведение измерений и иные действия, способные повлиять на работу Театра СТИ, допускаются только после письменного согласования с представителем (ответственным лицом) Заказчика в соответствии с пунктом 4.1.
4.4. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения подписанного Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов направляет Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ либо мотивированный отказ от приемки. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик в пятидневный срок составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан приступить к устранению выявленных недостатков за свой счёт в срок, не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта  с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.5. При просрочке передачи или приемки результата выполненных работ риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет сторона, допустившая просрочку.
4.6. Датой исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту, является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение №3 к настоящему Контракту).

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1 Выплата аванса не предусмотрена. 
5.2 Оплата выполненных работ будет осуществляться безналичным расчетом на основании подписанного Сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ, счета, счета-фактуры (при наличии НДС) или универсального передаточного документа (УПД) в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты приемки. На всех вышеперечисленных документах обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Подрядчика, номер и дата Контракта, а также даты оформления этих документов.
При этом Подрядчик предоставляет комплект документов, предусмотренных настоящим пунктом в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты окончания работ.
5.3 Перечисление средств Подрядчиком будет производиться по банковским реквизитам, указанным в счёте.
5.4 В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязуется  уведомить Заказчика об изменении банковских реквизитов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены Контракта.
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены Контракта.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.
6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждой из Сторон своих обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
6.9. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.10. Уплата Сторонами неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает их от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.11. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.
6.12. Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1 Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства путем переговоров.
7.2 В случае неурегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также в случае отказа от проведения переговоров, неудовлетворении требований заинтересованной Стороны по существу, все споры между Сторонами по Контракту, включая споры, разногласия или требования, возникающие в связи с изменением, расторжением, неисполнением либо ненадлежащим исполнением Контракта, а также по поводу его недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ (РАСТОРЖЕНИЕ) КОНТРАКТА
8.1 Контракт вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до « 30 » сентября 2026 г.
8.2 Условия настоящего Контракта могут быть изменены по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все изменения, дополнения и соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями, если совершены в письменной форме или в форме электронного документа, подписаны Сторонами и соответствует действующему законодательству Российской Федерации.
8.3 Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 
9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 
9.3 Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении настоящего Контракта. Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением обязательств по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено преднамеренно или случайно.
10.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.3. Передача, распространение и обеспечение защиты информации, связанной с исполнением обязательств по Контракту, осуществляется Сторонами с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
10.4. Принятые Сторонами обязательства по соблюдению конфиденциальности или неиспользованию информации, полученной в ходе исполнения обязательств по Контракту, не распространяются на общедоступную информацию или информацию, которая становится известна третьим сторонам не по вине Стороны, получившей соответствующую информацию.
10.5. Стороны Контракта не вправе использовать полученную информацию в личных целях или сообщать ее третьим лицам без письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, предусмотренные Контрактом, не распространяются на предоставление информации государственным органам и саморегулируемым организациям в сфере охраны труда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.7. Подрядчик имеет право снимать копии с документации Заказчика, когда это необходимо для исполнения обязательств по Контракту, и сохранять у себя копии, необходимые для подтверждения факта исполнения Контракта и/или обоснования сделанных выводов, либо в случаях, предусмотренных применимыми профессиональными стандартами и инструкциями.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Если какое-то из положений настоящего Контракта будет или станет недействительным, то законность его остальных положений от этого не утрачивается.
11.3. Вопросы, неурегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Если иное не установлено настоящим Контрактом, указанные в тексте Контракта дни означают календарные дни.
11.5. Настоящий Контракт является электронным документом, имеющим юридическую силу и признается равнозначным подписанию документа собственноручной подписью и печатью.
11.6. Все соглашения о его изменении и/или расторжении и все закрывающие документы по нему могут являться электронными документами, имеющими юридическую силу и признаваться равнозначными подписанию таких документов собственноручной подписью и быть подписаны в том числе с применением электронного документооборота в системе ЭДО.
Приложения к Контракту:
Приложение № 1- Техническое задание;
Приложение № 2- Расчет стоимости работ;
Приложение № 3- Форма акта сдачи-приемки выполненных работ.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Театр «Студия Театрального искусства» 

Адрес: 109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, Станиславского ул., д. 21, стр. 7
Телефон: +7 (495) 646-74-55
Адрес электронной почты: teatr@sti.ru
ОГРН: 1027809189242
ИНН: 7803052993
КПП: 770901001
БИК: 004525988
Единый казначейский счет: 40102810545370000003
Казначейский счет: 03214643000000017300
В ОКЦ №1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ
лицевой счет: л/с 20736X13890 в УФК по г. Москве (Театр СТИ)
Интернет-сайт: https://www.sti.ru
	ПОДРЯДЧИК:
____________



	
	Адрес: ____________

	
	Телефон: ____________

	
	Адрес электронной почты: ____________

	
	ОГРН: ____________

	
	ИНН: ____________

	
	КПП: ____________

	
	БИК: ____________

	
	Корреспондентский счет: ____________
Расчетный счет: ____________

	
	в ____________

	
	

	
	

	
	Интернет-сайт: ____________

	
	

	От Заказчика
Художественный руководитель-директор
С.В. Женовач
	От Подрядчика
______должность______
______ ФИО _______
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Приложение № 1
к Контракту от «____» __________ 20__  г.
№ _________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение комплекса диагностических работ по анализу функциональности электрооборудования 

1. Общая информация
1.1. Срок выполнения работ с 03.08.2026 по 30.08.2026г.
1.2. Необходимые требования к Подрядчику: выполнение работ силами и средствами Подрядчика.
1.3. Адрес места проведения работ: г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 7, стр.3  далее – объект.
	№ п/п
	Адрес Объекта
(г. Москва)
	Общая площадь объекта, м2
	Этажность

	1
	улица Станиславского, дом 21, строение 7, строение 3
	2 897,10
	4



1.4. Ответственное лицо со стороны Заказчика	______ ФИО _______, e-mail_______ .
1.5. Ответственное лицо со стороны Подрядчика ______ ФИО _______, e-mail_______.

2. Перечень электрооборудования, подлежащего проверке:
2.1. Электрические щиты.
2.2. Системы освещения (включая сценическое освещение).
2.3. Электропроводка (внутренние и внешние сети).
2.4. Электродвигатели и приводы.
2.5. Системы управления (включая автоматизацию).
2.6. Защитные устройства (автоматы, УЗО и т.д.).

3. Объём работ
3.1. Выполнение обследования технического состояния комплекса электрооборудования Заказчика (далее – Оборудование, Электрооборудование, Электроустановки) осуществляется в соответствии с разделом 2 настоящего технического задания (далее – ТЗ), в целях получения заключения о текущем состоянии комплекса Электрооборудования и рекомендаций по его ремонту или замене. Обследование осуществляется в соответствии с разделом 5 ТЗ и включает в том числе проведение следующих мероприятий: эксплуатационные испытания Электроустановок. Ответственное лицо Заказчика по запросу Подрядчика предоставляет в электронном виде фотографии электрических щитов, однолинейных схем и поэтажные планы БТИ.
3.2. Число задействованных сотрудников определяется Подрядчиком самостоятельно с учетом специфики работ и сроков в соответствии с п. 1.1. ТЗ. Ответственность за соответствие сотрудников Подрядчика требованиям законодательства Российской Федерации при проведении работ на объекте Заказчика несет Подрядчик.
3.3. Подрядчик несет ответственность за наличие у своих сотрудников соответствующих квалификационных сертификатов и других документов, необходимых для предусмотренного настоящим техническим заданием вида деятельности, подтверждающих возможность осуществлять соответствующие работы. Подрядчик своими силами и средствами должен обеспечить своих сотрудников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, в соответствии с действующими нормами в зависимости от характера выполняемых работ. 
3.4. При проведении работ Подрядчик руководствуется нормами действующего законодательства Российской Федерации, перечисленными в разделе 4 ТЗ, в настоящем разделе, в том числе с требованиями Приказа Минтруда от 15.12.2020 №903н.
3.5. Ответственность за исправность собственного оборудования, используемого Подрядчиком при проведении работ на объекте Заказчика несет Подрядчик.
3.6. Используемое Подрядчиком при проведении работ оборудование должно удовлетворять по возможности: 
3.6.1. Требованиям по пожарной безопасности, в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; электробезопасности, износостойкости, выделению токсичных веществ, точности измерений. 
3.6.2. Работы должны выполняться с использованием приборов и оборудования с не истекшими на момент производства работ сроками действия поверки  и сертификатов соответствия в соответствии с ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению.
3.6.3. ГОСТ 30331.1-2013 «Электроустановки зданий. Основные положения».
3.6.4. Правила устройства электроустановок – ПУЭ Издание 7. Раздел 6. Раздел 7. гл. гл.7.1., 7.2.
3.6.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
3.6.6. ГОСТ Р 8.563-2009 «Методики выполнения измерений».
3.7. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
3.7.1. При проверке наличия цепи между заземлённой электроустановкой и элементами заземлённой установки проверяются сечения, целостность и прочность проводников, их соединений. Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление контактных соединений не должно превышать 0,05 Ом.    
3.8. Нормативные документы, на соответствие которым проводится проверка: 
3.8.1. ПУЭ гл.1.8.39-40
3.8.2. ГОСТ Р 50571.16-2019/МЭК 60364-6:2016
3.8.3. Проверка согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников проверяется измерением тока однофазного короткого замыкания или измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим расчетом тока короткого замыкания. В электроустановках до 1000В в системах с глухозаземленной нейтралью ток однофазного короткого замыкания должен быть не менее значений указанных в нормативных документах: ПУЭ гл.1.8.39, 1.7.79,  ГОСТ Р 50571.16-2019/МЭК 60364-6:2016 
3.8.4. Соответствие измеренного или расчетного тока короткого замыкания требованиям норм по времени отключения определяется время – токовыми характеристиками защитных аппаратов. Должны быть проверены магистральные линии, розеточные и силовые группы, линии освещения и кондиционирования.
3.9. Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ:
3.9.1. Измерения сопротивлений изоляции проводов и кабелей проводятся мегаомметром на напряжение 1000 В (сечением до 16 кв.мм.) – 2500 В (сечением более 16 кв.мм.).
3.9.2. Замеры сопротивления изоляции выполнить между фазными проводниками (A – B; В – С; С – А), между фазными и нейтральными проводниками (А – N; B – N; C – N), между фазными проводниками и землёй (А – РЕ; В – РЕ; С – РЕ), между нейтральными проводниками и землёй (N – PE). Запрещено производить измерения сопротивления изоляции при частичном снятии напряжения. 
3.9.3. Для проведения замеров сопротивления изоляции мегаомметром, требуется отключить всё электрооборудование от кабелей и проводов подлежащих электроизмерению. 
3.10. Проверка автоматических выключателей с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
3.10.1. Провести проверку и испытания выключателей автоматических, провести сравнительный анализ фактических измеренных значений тока и времени номинальным. Проверка включает: Проверка калибровки расцепителей перегрузки и короткого замыкания (проводится по методике проверки расцепителей автоматических выключателей). Для точности результатов измерений, отходящие от автоматических автоматов линии перед измерениями отсоединяются от коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры силами подрядной организации под контролем оперативно – ремонтного персонала Заказчика. После окончания  измерений, кабель надлежащим образом присоединяется на место.
3.10.2. Проверка устройства АВР (автоматического ввода резерва) включает симуляцию пропадания основного питания и последующий контроль автоматического переключения на резерв, а затем — возврат на основной источник после восстановления номинальных параметров.
3.11. Дополнительные мероприятия
3.11.1. Подрядчик осуществляет фотофиксацию состояния щитов. Данные фотофиксации сохраняются на Яндекс.Диске, ссылка на архив будет прилагаться при сдаче работы.

4. Требования к безопасности при выполнении Работ
4.1. Работы оказываются в соответствии с требованиями соответствующих норм, правил, стандартов, а также иных нормативно-правовых документов, действующих на территории РФ.
4.2. Подрядчик должен соблюдать правила действующего контрольно-пропускного (проходного) режима Заказчика.
4.3. Подрядчик должен выполнить работы с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды и пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Выполнение работ Подрядчиком осуществляется в соответствии с техническими нормативами, правилами, с требованиями соответствующих нормативно-правовых документов, принятых на территории РФ, регламентирующих выполнение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием:
4.4.1.  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020, №1479;
4.4.2. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
4.4.3. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования. 
4.4.4. СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 
4.5. Испытания и измерения электросетей и электроустановок зданий проводятся в соответствии с ПТЭЭП, СТО 34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования, ПУЭ-6, ПУЭ - 7, ГОСТ Р 50571.16-2019, ГСИ.
4.6. Подключение мегаомметра к измеряемой цепи и измерение сопротивления изоляции должны проводиться при отключенном напряжении с соблюдением всех правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, т.е. с вывешиванием на проводе коммутирующего аппарата плаката «Не включать. Работают люди» и с проверкой отсутствия напряжения между всеми фазами и каждой фазой и нулём. При необходимости должны быть приняты меры по ограждению неизолированных токоведущих частей соседних электроустановок, находящихся под напряжением и противоположного конца испытываемого кабеля.
4.7. Запрещается проводить измерения во время грозы или при её приближении

5. Перечень и объемы выполнения работ
	№
п/п
	Наименование работ
	Кол-во
	Объем проведения работ

	1
	Визуальный осмотр
	3
	Проверка соответствия смонтированной схемы электроустановки требованиям нормативно-технической документации

	2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	1450
	Производится измерение переходных сопротивлений (при исправном состоянии контактного соединения сопротивление не превышает 0,05 Ом)  ПТЭЭП табл. 28., п.28.5

	3
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий до 1000В
	1450
	Проверка соответствия сопротивления изоляции нормам ПУЭ Раздел 1. Глава 1.8. п.1.8.37 п.п. 1, табл. 1.8.34; п.1.8.40 п.п.2, табл.1.8.9

	4
	Проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты
	1450
	Проверка соответствия параметров цепи «фаза-нуль» нормам ПУЭ Раздел 1. Глава 1.7. п.1.7.1. Глава 1.8. п.1.8.39 п.п. 4. Раздел 3. Глава 3.1. п.3.1.8; ГОСТ Р 50030.2, ГОСТ Р 50345-2010

	5
	Проверка действия расцепителей автоматических выключателей
	145
	Согласно ГОСТ Р 50571 измеряется дифференциальный отключающий ток, который должен находиться в пределах 0,5IDn – IDn

	6
	Проверка устройства АВР со схемой восстановления напряжения
	1
	Симуляция пропадания основного питания и последующий контроль автоматического переключения на резерв, а затем — возврат на основной источник после восстановления номинальных параметров

	7
	Составление технического отчета
	1
	Производится соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.16-2019



6. Требования к используемым материалам и оборудованию 
6.1. Подрядчик должен использовать в процессе выполнения Работ оборудование, занесенное в Государственный реестр средств измерений, сертифицированное на территории Российской Федерации и необходимое для выполнения работ. Используемое в ходе Работ оборудование должно соответствовать требованиям ПТЭЭП 
6.2. Все оборудование, используемое при проведении работ на объекте Заказчика должно быть надлежащего качества, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к нему в РФ по пожарной безопасности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; электробезопасности, износостойкости, выделению токсичных веществ, точности измерений.  Работы должны выполняться с использованием приборов и оборудования с не истекшими на момент производства работ сроками действия поверки и сертификатов соответствия.

7. Приемка выполненных работ 
7.1. По окончании выполненных работ в полном объеме Подрядчик должен предоставить Заказчику:
7.1.1. Технический отчет по электроизмерениям в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 50571.16-2019 на бумажном носителе (в двух экземплярах).
7.1.2. Электронную версию отчета (по адресу электронной почты Заказчика, указанной в реквизитах).
7.1.3. Протоколы измерений (оригинал).
7.1.4. Дефектную ведомость (перечень выявленных нарушений).
7.1.5. Рекомендации по устранению выявленных нарушений.
7.1.6. Перечень критических рисков, если они выявлены.
7.1.7. Отдельное уведомление, если есть риск остановки спектаклей, отключения электроснабжения или угрозы безопасности зрителей и/или сотрудников Заказчика.
7.1.8. Фотоматериалы.
7.1.9. Отчет по замерам сопротивлений изоляции.     
7.1.10. Приемка выполненных работ производится Заказчиком по акту сдачи-приемки выполненных работ.
7.1.11. Заказчик (Представитель Заказчика) проверяет совместно с Подрядчиком (Представителем Подрядчика) качество и объемы выполненных работ, при этом Заказчик имеет право потребовать провести выборочные контрольные измерения (сопротивления изоляции, петли фаза-ноль, металлосвязи) в своем присутствии, чтобы убедиться, что измеренные значения соответствуют данным представленным в Техническом отчете.
7.1.12. Заключение о текущем состоянии комплекса Электрооборудования и рекомендаций по его ремонту или замене и рекомендации по устранению выявленных неисправностей перед работами по установке источника бесперебойного питания для обеспечения аварийной эвакуации зрителей и сотрудников Театра СТИ


	От Заказчика
Художественный руководитель-директор
С.В. Женовач
	От Подрядчика
______должность______
______ ФИО _______





Приложение № 2
к Контракту от «____» __________ 20__  г.
№ _________________________________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№
	ОКПД2
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
в ед. изм.

	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка 
НДС
	Стоимость, руб.

	1
	71.20.19.140
	Визуальный осмотр
	штука
	3
	
	
	

	2
	71.20.19.140
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	штука
	1 450
	
	
	

	3
	71.20.19.140
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий до 1000В
	штука
	1 450
	
	
	

	4
	71.20.19.140
	Проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты
	штука
	1 450
	
	
	

	5
	71.20.19.140
	Проверка действия расцепителей автоматических выключателей
	штука
	145
	
	
	

	6
	71.20.19.140
	Проверка устройства АВР со схемой восстановления напряжения
	штука
	1
	
	
	

	7
	71.20.19.140
	Составление технического отчета
	штука
	1
	
	
	

	ИТОГО:
	_________







	От Заказчика
Художественный руководитель-директор
С.В. Женовач
	От Подрядчика
______должность______
______ ФИО _______
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Приложение № 3
к Контракту от «____» __________ 20__  г.
№ _________________________________

Форма акта сдачи-приемки выполненных работ

	Акт сдачи-приемки выполненных работ

г. Москва		  «__»_______________ 20__  г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Театр «Студия театрального искусства» (Театр СТИ), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ____________, и
_______________(_____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

1. Подрядчик в рамках Контракта № ____________ от _________20__ г. выполнил работы по _________________________:

	№
	ОКПД2
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
в ед. изм.

	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка 
НДС
	Стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	_________



2. Заказчиком своими силами проведена экспертиза результата работ. Результат работ соответствует условиям Контракта, Заказчик претензий к выполненным работам не имеет.
3. Стоимость выполненных работ составляет __________ рублей ___ копеек. НДС ______________.
4. Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Указанные в настоящем акте работы приняты, и экспертиза проведена приемочной комиссией в составе:
__________________/__________________/
__________________/__________________/
__________________/__________________/
__________________/__________________/
__________________/__________________/
	
От Заказчика:
должность
_________________ ________________
М.П.
«___»_____________20__ г.
	
От Подрядчика:
должность
_________________ ________________
М.П.
«___»_____________20__ г.






Форма акта сдачи-приемки выполненных работ согласована


	От Заказчика
Художественный руководитель-директор
С.В. Женовач
	От Подрядчика
______должность______
[bookmark: _GoBack]______ ФИО _______
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