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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Ремонт асинхронных электродвигателей с переменным напряжением 0,4 кВ 
Код ОКПД-2 33.14.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

	· Проведение диагностики двигателя, 
· Возможные работы по результатам диагностики: замена поврежденных обмоток статора эл. двигателя, балансировка ротора электродвигателя Выполнение ремонта по результатам проведенной диагностики 

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	Восстановление работоспособности асинхронных электродвигателей

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

	2.3.1 Ведомость объемов плановых услуг по восстановлению работоспособности асинхронного электродвигателя с переменным напряжением 0,4 кВ:
- Электродвигатель 5АИ 112 М2 У2, мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин в кол-ве 1 шт.


	2.3.2. Объем фактически выполненных услуг в рамках договора может быть меньше, но не должен превышать объем, представленный в настоящем ТЗ. 
2.3.3. Исполнитель обязан оказать услугу в срок, указанный в Государственном контракте.
2.3.4. Исполнению обязательств по договору возможно привлечение Исполнителем Субподрядчика после получения письменного согласия от Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств независимо от привлечения Субподрядчика.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Срок оказания услуги: в течение 2-х календарных дней с даты поступления электродвигателя на ремонтную площадку Исполнителя.
Период действия договора: с даты   заключения договора   до 31 декабря 2026 г..
Доставка электродвигателей осуществляется:
· силами и за счет средств Государственного заказчика на ремонтную площадку Исполнителя, расположенную на расстоянии не более 400 км от г. Енисейск. Разгрузка, погрузка электродвигателей на ремонтной площадке осуществляется силами Исполнителя.  
· 


	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Материалы, используемые при оказании услуг, должны иметь соответствующие сертификаты, отвечать санитарным, противопожарным требованиям.
Ремонт асинхронных электродвигателей проводится согласно требованиям следующей нормативной документации:
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ 7-е издание, гл.1.8, п.1.8.15. электродвигатели переменного тока);
· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП Глава 2,5, п.2.4.14.);
· РД 34.10.353, МН 34-38-89 Нормы расхода материалов на ремонт электродвигателей. Союзтехэнерго;
· РД 34.45-51.300-97 с изменениями от 24.10.2005г. «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования»;
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России № 328н от 24.07.13 с изменениями и дополнениями от 19.02.2016г №74).

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Срок гарантии качества на оказанные услуги – не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
При обнаружении дефектов (неисправностей, несоответствий), выявленных в процессе приемки услуг или в течение гарантийного срока, оформляется двухсторонний Акт о выявленных дефектах (неисправностях, несоответствиях) в течение пяти рабочих дней. После чего, Исполнитель устраняет выявленные дефекты за свой счет в согласованные Сторонами сроки. При этом гарантийный период продлевается на время, затраченное на устранение выявленных дефектов.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

	Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении полученной информации, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.
Вышеуказанные требования не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

	Восстановление работоспособности асинхронных электродвигателей должно быть подтверждено протоколами испытаний обмоток статора электродвигателей в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Отсутствуют

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Техническое предложение должно подтверждать выполнение каждого технического требования, указанного в настоящем Техническом задании.

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Отсутствуют.






РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Результатом исполнения Договора должно стать качественное оказание услуг в соответствии с требованиями настоящего технического задания и условиями Государственного контракта

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Двигатель должны находиться в сборе, без видимых повреждений на корпусе, 

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее пяти рабочих дней с момента оказания услуг:
- акт оказания услуг;
- счет-фактуру.
Вся документация предоставляется на бумажном носителе с оригинальными подписями и печатью.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предъявляются



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	Техническое задание

	2
	НТД
	Нормативный технический документ



РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы
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